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KN TEST Regm. 361

Ordrenr: 813009

Sagsnavn: Haldager - Krummerup
Udtaget: 18.10.2023

Provested: Sgnder Jellingevej 5 (PS1)
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ANALYSERAPPORT
Haldager-Krummerup Vandveerk
9 nmerip Udskrevet: 24-10-2023
Krummerupvej 63 .
4250 Fuglebjerg version: L
. Modtaget: 18-10-2023
Att.: Info .
Analyseperiode: 18-10-2023 -
24-10-2023
Ordrenr.: 813009
Sagsnavn Haldager - Krummerup
Lokalitet: Haldager-Krummerup VV
Provested: Sgnder Jellingevej 5 (PS1)
Prove ID: Sdr.Jellingevej 5
Udtaget: 18.10.2023 kl. 11:35
Prgvetype: Drikkevand - Bek. 1023:2023, Gruppe A
Prgvetager: LAB/HHK
Kunde: Haldager-Krummerup Vandvaerk, Krummerupvej 63, 4250 Fuglebjerg, Att. Info
Provenr.: 220626/23
Parameter Resultat Enhed Metode
FELTMALINGER: - -
Prgvetagning, Taphane (u. flush) + - DS/EN ISO 19458:2006, MST
Manual for DRV version 5,
2021, DS/ISO 5667-5:2006
Lugt # Ingen lugt (1) Ingen -
Smag # Ingen (1) Ingen -
pH ved pravetagning 7.4 pH DS/EN ISO 10523:2012
Ledningsevne v. ptagning 68.5 mS/m DS/EN 27888:2003
lltindhold v. ptagning # 6.5 mg/l Malt i felten
Laboratoriets malinger:
Intestinale Enterokokker <1 cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
Kimtal ved 22 °C <1 cfu/ml DS/EN I1SO
6222:2000/Till.1:2002
Coliforme bakterier <1 cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
E. Coli <1 cfu/200 ml DS/EN I1SO 9308-
1:2014/A1:2017
Turbiditet 0.16 FNU DS/EN ISO 7027-1:2016
Jern, Fe 0.030 mg/l DS/EN ISO 11885:2009
Farvetal, Pt 3.6 Pt mgl/l DS/EN ISO 7887 C:2012
Kommentar
Hgist tilladelige veerdi er overholdt for de undersggte parametre.
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Kopimodtagere:

Neaestved Kommune, Radmandshaven 20, 4700 Neestved

sidelafl

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne geelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglo

bal.dk

Elene Fenger

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke pavist, -: analysen er ikke udfert
# i rapporten betyder ikke akkrediteret
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